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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
HÝBL,P. Studie zásobování rodinného domu elektrickou energií a teplem 
prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem. Ostrava: Katedra energetiky, 
Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010, 51 s. Bakalářská práce, 
vedoucí: Kysela, L. 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky se Stirlingovým 
motorem pro zadaný rodinný dům. V úvodu práce je proveden výpočet tepelných 
ztrát objektu, dle kterých je dále navrhnuta vyhovující kogenerační jednotka. Další 
část řeší návrh a konstrukci výměníku tepla. V závěru práce je provedeno 
ekonomické zhodnocení studie a určení doby návratnosti. Součástí práce je 
konstrukční návrh výměníku tepla a schéma zapojení jednotky do systému 
v rodinném domě. 
 
 
          ANNOTATION OF THESIS  
HÝBL, P. A Study on Family House Heating and Elektricity Systém with a 
Co-generation Stirling Motor Unit. Ostrava: Department of Power Engineering, 
Faculty of Mechanical Engineering,VSB-Technical University of Ostrava, 2010, 51 
p. Bachelor thesis, head of thesis Kysela, L. 
 
The bachelor thesis is based on proposal of cogeneration unit with Stirling 
engine for choice family house. At the beginning of my research work there is done 
calculating the building heat loss. Then there is designed to comply with a 
cogeneration unit. Next part of my work proposes a solution and construction of heat 
exchange. At the last part of bachelor thesis there is done economic evaluation 
studies and is determined the time of return. Part of this work is to design a 
construction of heat exchanger unit and writing a diagram of involvement for the 
system in a family house. 
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Seznam použitého značení: 
 
B  charakteristické číslo budovy   [Pa0,67] 
CS                 korekční součinitel pro uspořádání trubek                       [1] 
CZ            korekční součinitel na počet řad trubek                   [1] 
L                 délka spár                         [m] 
Q       maximální tepelný příkon [W] 
Q0          tepelná ztráta objektu                           [W] 
QSe           spotřeba el. energie v otopném období [kWh] 
QP         tepelná ztráta prostupem [W] 
QPL             potřeba tepla v plynu         [kWh] 
QSKUT TUV        skutečný tepelný příkon pro TUV [W] 
QSS                  tepelná ztráta na světovou stranu [W]                                    
QT       vyrobené teplo v otopném období [kWh] 
QTkg tepelná energie dodaná kogenerační jednotkou [kWh] 
QEkg elektrická energie dodaná kogenerační jednotkou [kWh] 
QPLkg spotřeba plynu pro kogenerační jednotku [kWh] 
QTUV           tepelný příkon pro TUV [W] 
QV             tepelné ztráty větráním                                 [W] 
R           součinitel tepelného odporu                                          [m2.K.W-1] 
S              plocha, obsah                                        [m2] 
SPr příčná vzdálenost os trubek [m] 
SPz podélná vzdálenost os trubek [m] 
T                doba návratnosti [rok] 
V         obestavěný prostor [m3] 
VSPAL množství spalin [m3.s-1] 
cv        objem. Tepelná kapacita vzduchu                                 [J.m-3.K-1] 
cvo     měrná tepelná kapacita vody            [J.Kg-1.K-1] 
iLV              součinitel spárové průvzdušnosti                             [m3.s-1.m-1.Pa-0,67] 
iSPAL entalpie spalin           [KJ.Kg-1] 
iV entalpie vody           [KJ.Kg-1] 
k              součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
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mv množství vody [kg.s-1] 
n               intenzita výměny vzduchu                                                [h-1] 
Pr Prandtlovo číslo [1] 
Re Reynoldsovo číslo [1] 
p3          přirážka na světové strany                [1] 
q0                   měrná tepelná ztráta [W.m-3.K-1] 
ti         vnitřní výpočtová teplota                                                  [ºC] 
te         vnější výpočtová teplota                                                 [ºC] 
tSP               teplota spalin                                          [ºC] 
tV         teplota vody      [ºC] 
∆t teplotní rozdíl [ºC] 
∆tstř střední logaritmický teplotní spád [ºC] 
η          účinnost zařízení            [%] 
pi   Ludolfovo číslo [1] 
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1. ÚVOD 
Současný systém zásobování domácností pokrývající jejich požadavky je 
založen na historicky dobře rozvinutých schématech. Teplo je pokrýváno buď 
dodávkou z centrálních a decentralizovaných systémů zásobení tepla nebo je 
produkováno přímo spotřebiteli z primárních paliv. Elektřina je zajišťována 
prostřednictvím dodavatelů elektřiny. 
Zatím co výroba tepla v domácnostech je zcela běžná, výroba elektřiny 
v domácích podmínkách je zcela atypickou záležitostí. Liberalizace energetického 
trhu, omezování vlivu energetické výroby na životní prostředí a nutnost zvyšování 
účinnosti energetické výroby vedou zřejmě nevyhnutelně k dalšímu vývojovému 
stupni energetického zásobení – výrobě elektřiny v domácnostech. Protože 
kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie je jednou z nejperspektivnějších 
možností zvýšení účinnosti hospodaření s energetickými zdroji a omezení 
negativního vlivu na životní prostředí, je tedy její decentralizace přímo ke 
spotřebitelům v dnešní době v podstatě jedinou možností, jak dále rozšířit podíl 
výroby elektřiny v kombinované výrobě tepelné a elektrické energie. 
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2. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
 
Decentralizované zdroje pro kombinovanou výrobu tepelné a elektrické 
energie v domácnostech jsou představovány kogeneračními jednotkami malého 
výkonu, které jsou klasifikovány jako mikro-kogenerace. Mikro-kogenerace je 
definována jako společná transformace primárního paliva na teplo a elektřinu do 
výkonové hranice 50 kW třífázového elektrického výkonu. Jednotka je součástí 
kogeneračního systému, který lze klasifikovat podle obecné definice systémů jako 
množinu prvků a vazeb mezi nimi, které slouží pro společné zajištění požadavkům na 
dodávku elektřiny a tepla.  
Domácí kogenerační systém je umístěn v relativně malém prostoru bytové 
jednotky, či rodinného domu. V systému dochází k transformaci vstupní energie 
obsažené v palivu kogenerační jednotkou na požadované energetické formy 
(elektřinu, teplo). Základem menších kogeneračních jednotek je spalovací motor, 
který je mechanicky spojen s elektrickým generátorem. Primární výrobou je 
elektrická energie, teplo získané z chladícího okruhu motoru je odpadním zdrojem 
energie.  
V kogenerační jednotce se teplo výhodně využije k ohřátí topné vody, čímž se 
zvýší účinnost, která se dnes běžně pohybuje kolem 80 – 90%. Značnou nevýhodou 
provozu těchto zařízení je svázání obou produkovaných energií. Z toho je třeba 
vycházet při návrhu systému s kogenerační jednotkou. 
Mikro-kogenerace představuje velký ekonomický potenciál, jak pro 
energetické výrobce a dodavatele, tak i pro celou společnost. Jejím rozšířením určitě 
dojde k velkým změnám v klasické dodávce elektřiny. Ke splnění uvedených tvrzení 
je ovšem nezbytné, aby mikro- kogenerace vyhověla velkému počtu požadavků.[1] 
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2.1 POŽADOVANÉ PARAMETRY DOMÁCÍ                                   
MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
   
 
- Vysoké využití primárního paliva 
- Schopnost pracovat s plynným palivem  
- Přijatelné investiční náklady 
- Nízké provozní a servisní náklady 
- Vyhovující design 
- Snadná zapojitelnost do kogeneračního systému 
- Nízká hlučnost a malá vibrace 
- Vysoká spolehlivost při zajištění dodávky 
- Snadná regulace 
- Jednoduchá optimalizace provozu – změna provozního režimu 
- Rozměry přibližně stejné jako stávající plynové kotle 
 
 
2.2 VÝHODY MIKRO-KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 
 
 
Ekonomická výhodnost použití mikro - kogeneračních jednotek je klíčovým 
faktorem jejich budoucího rozvoje. Se zavedením tržního systému do oblasti 
energetiky nastala konkurence mezi jednotlivými energetickými výrobci a 
dodavateli. Snahou těchto podnikatelských subjektů je maximalizace zisků a snahou 
domácích spotřebitelů je minimalizace nákladů na energetickou spotřebu. Součastná 
cena elektřiny, kdy jsou v systému všichni spotřebitelé oprávněnými zákazníky, je 
kromě možnosti volby ceny od výrobce zatížená z poloviny dopravními náklady na 
dodávku. Kromě toho cena elektřiny neustále roste a zřejmě i nadále růst bude 
v důsledku budoucího nedostatku. Realizací výroby elektřiny u spotřebitelů lze 
výrazně redukovat náklady v místě spotřeby. Nesporným faktem je, že kogenerační 
jednotky jsou méně citlivé na proměnlivost ceny elektřiny. 
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Environmentální výhoda použití kogeneračních jednotek je založena na 
celospolečenské nutnosti omezovat hodnoty emisí způsobené energetickým 
zásobením. Stávající systém dodávky elektřiny je prováděn prostřednictvím 
elektrické soustavy, kdy výroba probíhá v centrálních výrobnách a elektřina je 
dopravována přes přenosovou a distribuční soustavu ke spotřebitelům. Účinnost 
transformace paliva ve výrobnách se pohybuje kolem 32%. Většina energetického 
potenciálu paliva je tedy bez užitku odváděna do okolí. Kogenerační jednotky sice 
nedosahují v elektrické účinnosti těchto hodnot, ale zbytkové teplo po transformaci 
je užitečně využíváno pro pokryti tepelné spotřeby , a proto je celkové využití paliva 
vysoké. Širší zavedení kogeneračních jednotek by sekundárně přispělo ke zmenšení 
produkce CO2 . Mikro - kogenerační jednotka dokáže za rok uspořit přes 1 tunu CO2. 
Technologické požadavky jsou podmíněny funkční, spolehlivou a 
ekonomicky vyhovující kogenerační technologií.[1] 
 
 
2.3 OPTIMALIZACE PROVOZU KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 
 
 
Snížená efektivnost vlivem nesoudobosti spotřeby elektřiny a tepla vyžaduje 
optimalizaci provozu, aby vliv tohoto faktoru byl co nejvíce potlačen.  
- Použitím kogenerační technologie, která se bude nejvíce blížit 
vzájemnému poměru množství elektřiny a tepla ve spotřebě 
- Využitím akumulačních prvků 
- V přizpůsobení spotřeby tak , aby využití poměru elektřiny a tepla bylo 
optimální 
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3. MOTORY S VNĚJŠÍM SPALOVÁNÍM 
 
Na začátku 19. století, současně s rozvojem pístových parních strojů, probíhal 
vývoj motorů, které používaly jako pracovní médium vzduch. Pro podobné motory 
se vžil název teplovzdušné motory a používá se dodnes, i když vzduch byl většinou 
nahrazen jinými plyny s lepšími termodynamickými vlastnostmi. Pracovní plyn je v 
těchto motorech ohříván ve výměnících teplem, vznikajícím spalováním paliv mimo 
pracovní prostor motoru. Proto se setkáme i s názvem motory s vnějším spalováním, 
pro odlišení od spalovacích motorů, kde spalování probíhá v pracovním prostoru 
válce. Ani tento název není ostatně zcela přesný, protože tyto motory jsou schopné 
využívat tepla principiálně z jakéhokoliv zdroje, například odpadní teplo odpadních 
plynů, z různých technologických procesů nebo sušáren a používají se i v solárních 
systémech. Protože spalovací proces probíhá mimo pracovní prostor motoru, nejsou 
tyto motory tak striktně závislé na spalování ušlechtilých paliv, jako motory s 
vnitřním spalováním.  
Teplovzdušné motory je možno rozdělit do dvou skupin podle ideálních 
tepelných oběhů. Společné pro obě skupiny je, že během oběhu dochází k regeneraci 
tepla, a to se pozitivně odrazí na účinnosti motorů. Do první patří motory, u nichž k 
výměně a regeneraci tepla dochází za stálého tlaku (izobaricky) - motory 
Ericssonovy. Pro druhou skupinu je charakteristická výměna a regenerace tepla za 
stálého objemu (izochoricky) - motory Stirlingovy, podle Roberta Stirlinga, který 
roku 1816 podal patent na teplovzdušný motor se dvěma písty v jednom válci. 
Teplovzdušné motory zůstaly ve stínu motorů parních a s nástupem pístových 
spalovacích motorů s vnitřním spalováním se postupně prakticky přestaly používat. 
Obecně se předpokládá, že se zmenšujícími zásobami fosilních paliv bude význam 
využití Stirlingova motoru narůstat.[2] 
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3.1 IDEÁLNÍ STIRLINGŮV CYKLUS 
 
Stirlingův oběh je tvořen dvěma izotermami a dvěma izochorami. Jeho 
pracovní prostor je tvořen dvěma prostory pracovními ( kompresním a expanzním) a 
třemi výměníky ( ohřívač, regenerátor a chladič). Tyto prostory nejsou odděleny 
rozváděcími orgány a celý prostor je trvale propojen. 
 
 
Obrázek č. 1 Ideální Stirlingův oběh v p-V diagramu  
 
 
Obrázek č. 2 Ideální Stirlingův oběh v T-S diagramu 
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V expanzním prostoru a v ohřívači je teplota rovna nejvyšší teplotě cyklu,     
v kompresním prostoru a v chladiči je teplota rovna nejnižší teplotě v cyklu,              
v regenerátoru je teplota proměnná, tak jak je znázorněno na teplotním schématu. 
Mezi body 1 a 2 dochází k izotermické kompresi ( při Tmin – je nutný odvod tepla), 
tlak roste a objem se snižuje, mezi body 2 a 3 dochází k izochoricky kompresi ( za 
přívodu tepla), tlak a teplota roste ( Tmax), objem je konstantní, 3 – 4 – izotermická 
expanze ( přívod tepla), tlak klesá a objem roste, 4 - 1 – izochorická expanze ( odvod 
tepla), tlak a teplota klesá až na Tmin. 
 
 
3.2 SKUTEČNÝ STIRLINGŮV MOTOR 
 
Pracovní prostor Stirlingova motoru je rozdělen na dvě zdvihové části            
s proměnným objemem ( kompresní - studený a expanzní - horký prostor) a tři s 
objemem stálým - výměníky. Stálé objemy tvoří obdobu škodlivého prostoru u 
klasických spalovacích motorů a mají negativní vliv na dosažitelný kompresní 
poměr. Z pohledu kompresního poměru by logicky měly být co nejmenší. Jejich 
minimalizace by však vedla ke zmenšení teplosměnných ploch, a tím ke zhoršení 
přívodu a k odvodu tepla. Mimo to by menší objem výměníků vedl ke zmenšení 
jejich průtočného průřezu, a tím k nárůstu tlakových ztrát. Dalšími částmi motoru 
jsou dva písty, uspořádané v jednom nebo ve dvou válcích a převodový 
mechanismus, zajišťující koordinaci pohybu obou pístů. 
Výkon a účinnost motoru pak výrazně ovlivňují jak absolutní velikosti 
jednotlivých objemů, tak i jejich poměrná velikost a průběh změny zdvihových 
objemů, tedy průběh dráhy obou pístů, expanzního a kompresního během jednoho 
cyklu a v neposlední řadě i konstrukce výměníků. Pracovní plyn se ohřívá zevně, ve 
speciálním ohřívači pomocí spalin vznikajících hořením libovolného paliva (příp. 
využitím sluneční energie nebo jiného zdroje tepla). Přemísťováním plynu uvnitř 
motoru, který je stabilně pod tlakem 4 - 8 MPa z expanzního do kompresního 
prostoru přes ohřívač, regenerátor a chladič se současně zvyšuje a snižuje tlak 
pracovního plynu. Motor pracuje při teplotách v horkém prostoru 400 až 700 ºC, 
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odpadá zde explozivní spalování, není nutné zapalovací zařízení, ventilový rozvod 
ani další obvyklé příslušenství spalovacích motorů. Motor pracuje s velmi nízkou 
hladinou hluku, spolehlivě s dlouhou životností a s velmi příznivými emisními 
hodnotami.[2] 
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4. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 
 
Stanovení tepelných ztrát rodinného domku je provedeno dvěma způsoby. 
První způsob vychází z postupu uveřejněném v ČSN 38 3350, druhý způsob je 
proveden podle normy ČSN 06 0210.  
 
4.1 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT PODLE ČSN 38 3350 
 
4.1.1 Potřeba tepla pro vytápění 
 
Výpočet se provádí na základě obestavěného prostoru V [ m3], tepelné 
charakteristiky q0 [ W.m-3.K-1 ] a rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím. 
Při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu dle tohoto způsobu se nepočítá s 
tepelnou ztrátou větráním. 
Nejdříve je nutné ze známých velikostí ploch jednotlivých konstrukcí S a 
jejich součinitelů prostupu tepla k spočítat průměrnou hodnotu obvodového pláště Se, 
která v poměru k obestavěnému prostoru V je potřebná ke stanovení tepelné 
charakteristiky budovy ze závislosti, jež je uvedena v [3]. Při znalosti hodnoty 
obestavěného prostoru a tepelné charakteristiky je možné vypočítat velikost celkové 
tepelné ztráty objektu  podle vztahu : 
Q0 = V.q0.(ti - te)  [W] (1) 
ti - střední vnitřní teplota vzduchu = 22°C 
te - nejnižší venkovní teplota podle [4] = -15°C 
 
Výpočet ploch stavebních konstrukcí 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
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Podlaha 
 
Spodlaha = 81,9 + 4,56 + 10,5 = 96,96 m2 
 
Okna 
 
ΣX = Sokna 
  
A........ 1500x1350.................4x ................................ 4*2,025 = 8,1 m2 
B ........ 900x1350...................3x ................................ 3*1,215 = 3,645 m2 
C ........ 600x900.....................1x ................................ 0,54 m2 
D........ 900x2000 ......................1x ................................ 1,84 m2 
Celkem ....................................................................... 14,125 m2 
Sokna = 14,125 m2 
 
Dveře 
 
2000x1000.............................1x ................2 m2 
Sdveře = 2 m2 
 
Střecha 
 
Sstřecha = 96,96 m2 
 
Stěny 
 
Sst 1.NP = Ost  * h - Sok - Sdveře = 43,3*2,575 - 14,125 – 2 = 95,373 m2 
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4.1.2 Výpočet obestavěného prostoru 
 
V = Spodlaha * h = 96,96 * 2,575 = 249,672 m3 
 
Součinitel prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce 
 
Součinitele prostupu tepla byly převzaty z [3]. Součinitel prostupu tepla pro stěnu 
převzat z [5]. 
 
Podlaha 
 
kp = 0,37 W.m-2.K-1 
 
Stěny 
 
kst = 0,26 W.m-2.K-1 
 
Střecha 
 
ks = 0,24 W.m-2.K-1 
 
Okna 
 
ko = 2,9 W.m-2.K-1 
 
Dveře 
 
kd = 4,7 W.m-2.K-1 
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Průměrný součinitel prostupu tepla transparentních výplní 
 
12123,3
2125,14
7,429,2125,14
−−
⋅⋅=
+
⋅+⋅
=
+
⋅+⋅
= KmW
SS
kSkSk
dveřoken
ddveřooken
v   (2) 
 
Průměrná hodnota obvodového pláště 
 
2097,34
02,324,037,026,0
24,096,9602,3125,1637,096,9626,03725,95
m
kkkk
kSkSkSkS
S
svpst
sstřvvppststě
e
=
+++
⋅+⋅+⋅+⋅
=
=
+++
⋅+⋅+⋅+⋅
=
  (3) 
 
Stanovení měrné tepelné charakteristiky 
 
113656,0 −= m
V
Se
 (poměr ke stanovení q0 odečtením z diagramu III. v [3]) 
q0 = 1 W.m-2.K-1 (odečteno z diagramu III. v [3]) 
 
Výpočet celkové tepelné ztráty objektu 
 
Q0 = V.q0.(ti - te) = 249,672 . 1 . [22 - (-15)] = 9237,8 W 
 
Celková tepelná ztráta objektu je podle vztahu (1) 9237,8 W.  
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4.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT PODLE ČSN 06 0210 
 
Výpočet tepelných ztrát dle této normy je proveden zjednodušeným 
výpočtem. Při výpočtu se vychází pouze z tepelných ztrát, která procházejí vnějšími 
konstrukcemi, přičemž se uvažuje v celém objektu stejná výpočtová teplota ti = 
22°C. 
Celková tepelná ztráta objektu je součtem ztrát prostupem tepla jednotlivými 
konstrukcemi a tepelnou ztrátou větráním (infiltrací), trvalé tepelné zisky se 
neuvažují. K tepelným ztrátám, které jsou rozděleny podle světových stran je dle 
normy [4] přičtena přirážka na světové strany, přirážka na vyrovnání vlivu chladných 
stěn a přirážka na urychlení zátopu se neuvažuje. 
Součinitele prostupu tepla převzaty z [4].Součinitel prostupu tepla pro stěnu 
převzat z [5]. 
 
Potřeba tepla pro vytápění 
 
Celková tepelná ztráta je dána vztahem uveřejněném v [4] : 
Qtz = Qp + Qv [W]                       (4) 
Qp - tepelná ztráta prostupem [W] 
Qv - tepelná ztráta větráním [W] 
 
Tepelná ztráta prostupem tepla jednotlivými konstrukcemi 
 
Výpočet se rovná součtu tepelných toků jednotlivými konstrukcemi dle [4], 
podle vzorce: 
Qp = ΣQSS . (1 + p3) [W] (5) 
Q0 - základní tepelná ztráta na jednotlivé strany [W] 
p3 - přirážka na svět. strany 
QSS = Σ kj*Sj*(ti - te) [W] (6) 
k - součinitel prostupu tepla W.m-2.K-1 
S - plocha konstrukce [m2] 
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ti - střední vnitřní teplota vzduchu = 22°C 
         te - nejnižší venkovní teplota podle [4] = -15°C 
 
 
4.2.1 .Výpočet tepelného toku pro severně orientované konstrukce 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Okna 
 
ΣX = Sok sever 
Sok sever = 0 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
ko = 2,9 W.m-2.K-1 
 
Stěny 
 
Sstěn sever = 7,8x2,575 - Sok sever = 23,01 - 0 = 20,09 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
kst = 0,26 W.m-2.K-1 
 
Tepelná ztráta 
 
Qsever = 0 . 2,9 . [22-(-15)] + 20,09 . 0,26 . [22-(-15)] = 193,26 W 
QPsever = 193,26 . (1 + p3) = 193,26 . 1,1 = 212,59 ⇒ 213,6 W 
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4.2.2 Výpočet tepelného toku pro východně orientované konstrukce 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Okna 
 
ΣX = Sok východ 
A........ 1500x1350.................2x ................................ 2*2,025 = 4,05 m2 
Celkem ....................................................................... 4,05 m2 
Sok východ = 4,05 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
ko = 2,9 W.m-2.K-1 
 
Stěny 
 
Sstěn východ = 10,2x2,575 + 3,3x2,575 - Sok východ - Sdveře východ = 26,27 + 8,49 – 4,05 - 2  
= 28,71 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
kst = 0,26 W.m-2.K-1 
 
 
Dveře 
 
2000x1000.............................1x ................................ 2 m2 
Sdveře východ = 2 m2 
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Součinitel prostupu tepla 
 
ko = 4,7 W.m-2.K-1 
 
Tepelná ztráta 
 
            Qvýchod = 4,05 . 2,9 . [22-(-15)] + 28,71 . 0,26 . [22-(-15)] + 2 . 4,7 . [22-(-15)] =  
= 1058,56 W 
QPvýchod = 1058,56 . (1 + p3) = 1058,56 . 1,05 = 1111,48 ⇒ 1111,5 W 
 
 
4.2.3 Výpočet tepelného toku pro jižně orientované konstrukce 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Okna 
 
ΣX = Sok jih 
B ........ 900x1350...................2x ................................ 2*1,215 = 2,43 m2 
D........ 900x2000...................1x ................................ 1,8 m2 
Celkem ....................................................................... 4,23 m2 
Sok jih = 4,23 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
ko = 2,9 W.m-2.K-1 
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Stěny 
 
Sstěn jih = (1,8 + 0,9 + 0,5 + 0,3 + 0,85 + 0,85 + 0,9 + 0,9 + 0,5 + 0,3 + 1)*2,575 - Sok 
jih = 8,8*2,575 - 4,23 = 18,43 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
kst = 0,26 W.m-2.K-1 
 
 
Tepelná ztráta 
 
Qjih = 4,23 . 2,9 . [22-(-15)] + 18,43 . 0,26 . [22-(-15)] = 631,17 W 
QPjih = 631,17 . (1 + p3) = 631,17 . 0,95 = 599,62 ⇒ 599,6 W 
 
 
4.2.4 Výpočet tepelného toku pro západně orientované konstrukce 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Okna 
 
ΣX = Sok západ 
A........ 1500x1350.................2x ................................ 2*2,025 = 4,05 m2 
B ........ 900x1350...................1x ................................ 1,215 m2 
C ........ 600x900.....................1x ................................ 0,54 m2 
Celkem ....................................................................... 5,805 m2 
Sok západ = 5,805 m2 
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Součinitel prostupu tepla 
 
ko = 2,9 W.m-2.K-1 
 
Stěny 
 
Sstěn západ =  (14,7 - 1,2)x2,575 - Sok západ = 34,76 - 5,805 = 28,96 m2 
 
Součinitel prostupu tepla 
 
kst = 0,26 W.m-2.K-1 
 
 
Tepelná ztráta 
 
Qzápad = 5,805 . 2,9 . [22-(-15)] + 28,96 . 0,26 . [22-(-15)] = 901,47 W 
QPzápad = 901,47 . (1 + p3) = 901,47 . 1,0 = 901,47 ⇒ 901,5 W 
 
 
4.2.5 Výpočet tepelného toku pro podlahu 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Podlaha 
 
Spodlaha [m2] 
Spodlaha = 96,96 m2 
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Součinitel prostupu tepla 
 
kp = 0,37 W.m-2.K-1 
 
 
Tepelná ztráta 
 
QPpodlaha = 96,96 . 0,37 . [22-(-15)] = 1327,38 ⇒ 1327,4 W 
 
 
4.2.6 Výpočet tepelného toku pro střechu 
 
Rozměry odečteny/změřeny z projektu RD. 
 
Střecha 
 
Sstřecha [m2] 
Sstřecha = 96,96 m2 
 
Střecha 
 
ks = 0,24 W.m-2.K-1 
 
 
Tepelná ztráta 
 
QPstřecha = 96,96 . 0,24 . [22-(-15)] = 861⇒ 861 W 
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Tepelné ztráty prostupem celkem 
 
Qp = ΣQPi = 213,6 + 1111,5 + 599,6 + 901,5 + 1327,4 + 861 = 
= 5014,6W 
 
4.2.7 Tepelné ztráty větráním 
 
Tepelná ztráta větráním je podle vztahu : 
Qv = cv.Vv.(ti - te)  [W] (7) 
cv - objemová tepelná kapacita vzduchu 1300 J.m-3.K-1 
Vv - objemový tok větracího vzduchu, větší z VvP a VvH 
ti, te - vnitřní a vnější výpočtová teplota, viz výše 
 
Potřebný průtok vzduchu daný hyg. Požadavky 
 
VvH = nh.Vm/3600 = 0,7*249,672/3600 = 0,0486 m3.s-1 
nh = 0,5 až 0,7 h-1 - hygienický nutná výměna vzduchu dle [7] 
 
Tepelná ztráta větráním 
Qv = 1300 . 0,0486 . [22 - (-15)] = 2335,26 W ⇒ 2335,3W 
Tepelná ztráta větráním je dle vztahu (5) rovna 2335,3 W.  
 
Spotřeba tepla pro ohřev TUV 
 
Vycházíme ze skutečných hodnot spotřeby plynu v daném rodinném domě, 
uvedeným v příloze 1. 
 Spotřeba tepla pro ohřev TUV je tedy 120,8 W. 
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Celková spotřeba tepla pro vytápění, větrání a ohřev TUV  
 
Qtz = Qp + Qv = 5014,6 + 2335,3 + 120,8 = 7470,7 W 
Tepelná ztráta počítána tímto způsobem, tedy dle [4] vyšla 7470,7 W. 
Při srovnávání se skutečnou potřebou tepla , budeme tepelnou ztrátu větráním 
zanedbávat, protože větrání není tak intenzivní jak je uvedeno v dané normě. 
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5. SKUTEČNÁ SPOTŘEBA TEPLA 
 
Dlouhodobým měřením a pozorováním, byla zjištěna skutečná spotřeba 
zemního plynu v zadaném rodinném domě. Z této skutečné spotřeby zemního plynu 
vypočítáme skutečnou spotřebu tepla pro daný rodinný dům. 
 
Výpočet skutečné spotřeby zemního plynu 
 
Vycházíme z rovnice regrese z grafu 1. 
 
0343,84024,0 +⋅−= eMAX tQ [m3/den]      (8) 
Kde 
- QMAX- skutečná spotřeba zemního plynu  [ m3 /den] 
- te - nejnižší venkovní teplota podle [4] = -15°C 
]/[07,14
0343,8)15(4024,0
3 denmQ
Q
MAX
MAX
=
+−⋅−=
 
 
Přepočet spotřebovaného zemního plynu na kW 
 
Pro provedení přepočtu spotřebovaného zemního plynu z m3 na kW se používá 
převod   1m3 = 10,55 kW 
 
]/[44,148
55,1007,14
denkWQ
Q
MAX
MAX
=
⋅=
 
 
 Výpočet skutečné spotřeby tepla 
 
24
MAX
MAX
QP = [kWh]         (9) 
Kde 
- PMAX- skutečná spotřeba tepla  [ kWh] 
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][185,6
24
44,148
kWhp
P
MAX
MAX
=
=
 
 
Skutečná spotřeba tepla v zemním plynu  
 
K
MAX
PLMAX
P
P
η
= [W]         (10) 
Kde 
- PPLMAX- skutečná spotřeba tepla v zemním plynu [ W] 
- ηK  - účinnost plynového kotle = 95 % [%] 
][53,6510
95,0
6185
WP
P
PLMAX
PLMAX
=
=
 
 
 
Graf 1 
Průběh spotřeby plynu v daném rodinném domě v závislosti na 
teplotě
y = -0,4024x + 8,0343
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6. SROVNÁNÍ SKUTEČNÉ SPOTŘEBY TEPLA  
S VÝSLEDNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 
 
Skutečná spotřeba tepla  =  6 510,53 W 
 
Tepelné ztráty dle ČSN 38 3350 =  9 237,8 W 
 
Tepelné ztráty dle ČSN 06 0210 =  5 135,4 W 
 
Při srovnání skutečné spotřeby tepla s výslednými tepelnými ztrátami 
zjistíme, že tepelná ztráta dle normy ČSN 06 0210 se blíží skutečné spotřebě tepla. 
Norma ČSN 38 3350 je zastaralá a vychází ze starších stavebních materiálů, proto je 
výsledná tepelná ztráta větší. K návrhu kogenerační jednotky budu vycházet 
z vypočítané tepelné ztráty dle normy ČSN 06 0210. 
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7. NÁVRH KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
 
Dle výše uvedených výpočtů, navrhuji kogenerační jednotku firmy 
Whispergen. Tato kogenerační jednotka svými parametry nejlépe odpovídá daným 
požadavkům. 
 
Parametry dané kogenerační jednotky: 
 
Pt      …7 [kW] 
Pel      …1[kW] 
Pracovní látka    …dusík 
ηel      …12[%] 
ηq      …80[%] 
hluk      …63[db] 
servis      …7500[hod] 
rozměry    …50x85x60[cm] 
váha      …140[kg] 
cena      …2 500[€] 
 
 
 
 
Obrázek č. 3 Kogenerační jednotka firmy Whispergen 
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8. VÝPOČET VÝMĚNÍKU TEPLA  
 
Průběh teplot ve výměníku 
 
Teplota spalin: 
 
Vstup:             tsp1 = 400ºC          vstupní teplota spalin [ ºC ] 
Výstup: tsp2 = 70ºC            výstupní teplota spalin [ ºC ] 
 
 
Teplota vody: 
 
Vstup:             tv1 = 80ºC               vstupní teplota vody [ ºC ] 
Výstup: tv2 = 60ºC               výstupní teplota vody [ ºC ] 
 
 
Střední logaritmický teplotní spád: 
 
Rozdíl teplot na pravé straně výměníku: 
 
 
[ ]Ct
t
ttt vSp
°=∆
−=∆
−=∆
330
70400
1
1
111
[ ºC]         (11)
  
 
 
Rozdíl teplot na levé straně výměníku: 
 
 
[ ]Ct
t
ttt vSp
°=∆
−=∆
−=∆
20
6080
1
1
221
[ ºC]         (12) 
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Střední logaritmický teplotní spád: 
 
 
[ ]
[ ]Ct
t
C
t
t
tt
t
stř
stř
stř
°=∆
−
=∆
°
∆
∆
∆−∆
=∆
58,110
20
330ln
20330
ln
2
1
21
        (13) 
 
 
 
Průběh teplot ve výměníku 
 
 
 
Obrázek č.4 průběh teplot ve výměníku 
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Výpočet objemu spalin 
 
 
)21(
)21(
.
SPALSPALVÝM
SPAL
SPAL
VÝMSPALSPALSPALSPAL
ii
PV
iiVP
−⋅
=
⋅−⋅=
η
η
 [m3.s-1]      (14) 
 
Kde 
- VSPAL- množství spalin [ m3.s-1 ] 
- i1SPAL – entalpie spalin, pro teplotu 400ºC = 543,92 [kJ.kg-1] , určena 
z [6] 
- i2SPAL – entalpie spalin, pro teplotu 70ºC = 92,48 [kJ.kg-1]  , určena    
z [6] 
- ηVÝM – účinnost výměníku tepla  = 95% 
- PSPAL – tepelný výkon spalin, dán kogenerační jednotkou = 7 [kW] 
 
 
][016,0
)48,9292,543(95,0
7
13 −
⋅=
−⋅
=
smV
V
SPAL
SPAL
 
 
Množství vody  
 
 
21
21 )(
VV
SPAL
V
VVVSPAL
ii
P
m
iimP
−
=
−⋅=
[kg.s-1]       
 (15) 
 
 
Kde 
- iv1 – entalpie vody, pro teplotu 80ºC = 334,9 [kJ.kg-1] , určena z [6] 
- iv2 – entalpie vody, pro teplotu 60ºC = 251,1 [kJ.kg-1]  , určena    z [6] 
- PSPAL – tepelný výkon spalin, dán kogenerační jednotkou = 7 [kW] 
- mV – množství vody [kg] 
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][083,0
1,2519,334
7
1−
⋅=
−
=
skgm
m
V
V
 
 
 
Volba rozměrů vnitřních trubek 
 
 
Volím potrubí  
 
D1=0,0194 m   …vnější průměr trubky 
D2=0,0220 m   …vnitřní průměr trubky 
 
Podle ČSN 13 1020 potrubí: 
  
 Vnější průměr  22 mm 
 Vnitřní průměr 19,4 mm 
 Jmenovitý tlak 4 MPa 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla pro příčné obtékání trubek 
 
 
33,06,0
1
1 Pr.Re... d
CC spzs
λ
α = [W.m-2.K-1]      (16) 
Kde 
- Cs – Korekční součinitel uspořádání trubek  
- Cz – Korekční součinitel na počet řad trubek  
- λsp -  Tepelná vodivost spalin [W.m-1.K-1] 
- d1  - Vnější průměr trubky 
- Re -  Reynoldsovo číslo 
- Pr  -  Prandtlovo číslo 
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Hodnoty pro výpočet: 
 
Všechny hodnoty jsou odečteny z tabulky z [6] pro střední teplotu spalin 
235ºC. 
 
- λsp = 4,3005 .10-2 [W.m-1.K-1]  Tepelná vodivost spalin  
- ρsp = 0,70215 [kg.m-3]   Hustota spalin 
- Prsp = 0,677[1]    Prandtlovo číslo 
- ηsp =  2,3205 . 10-5[Pa.s]    Dynamická viskozita 
- W =  10 [m.s-1 ]    Rychlost spalin 
 
 
Reynoldsovo číslo 
 
]1[8,6656Re
103205,2
022,070215,010Re
Re
5
1
=
⋅
⋅⋅
=
⋅⋅
=
−
sp
spsp dW
η
ρ
 [1]       (17) 
 
 
Poměrný příčný rozestup   
  
 σpr  - volí se 2 až 4, volím 2 
 
Příčná vzdálenost os trubek ( viz obr. č.5) 
][044,0
022,02
1
mS
S
dS
pr
pr
prpr
=
⋅=
⋅= σ
[m]         (18)
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Poměrný podélný rozestup   
 
σpz  - volí se 1,7 až 3, volím 1,7 
 
Podélná vzdálenost os trubek (viz obr. č. 5) 
][037,0
022,07,1
1
mS
S
dS
pz
pz
pzpz
=
⋅=
⋅= σ
 [m]        (19) 
 
Obrázek č.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poměrný úhlopříčný rozestup   
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Závislost uspořádání trubek na součiniteli φσ 
  
]1[031,1
197,1
12
1
1
=
−
−
=
−
−
=
σ
σ
σ
ϕ
ϕ
σ
σ
ϕ
úp
pr
 [1]         (21) 
 
Korekční součinitel podle uspořádání trubek sC  se pak volí: 
Pro 7,11,0 ≤σϕ< …………….. 5,0.34,0 σϕ=sC , 
 
]1[345,0
031,134,0
.34,0
5,0
5,0
=
⋅=
=
s
s
s
C
C
C σϕ
[1]        (22) 
 
Korekční součinitel na počet řad zC  
Pro počet řad 10<z  a 3<prσ ………. ,5,2.12,3 05,0 −= zC z  
 
]1[882,0
5,2512,3
5,2.12,3
05,0
05,0
=
−⋅=
−=
z
z
z
C
C
zC
 [1]        (23) 
 
Součinitel přestupu tepla pro příčné obtékání trubek podle vzorce (16) 
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Výpočet součinitele přestupu tepla při podélném obtékání teplosměnné plochy 
 
 
4,08,0
2
2 Pr.Re....023,0 d
CCC ldt
λ
α =  [W.m-2.K-1]     (24) 
Kde 
- C1 – Korekční součinitel na teplotu media a stěny  
- Cd – Korekční součinitel na tvar trubky 
- Cl – Korekční součinitel na poměrnou délku trubek 
- λsp -  Tepelná vodivost vody [W.m-1.K-1] 
- d2  - Vnější průměr trubky 
- Re -  Reynoldsovo číslo 
- Pr  -  Prandtlovo číslo 
 
 
 
Hodnoty pro výpočet: 
 
Všechny hodnoty jsou odečteny z tabulky z [6] pro střední teplotu vody 70ºC. 
 
- λv = 0,6605  [W.m-1.K-1]   Tepelná vodivost vody  
- ρv = 982,06 [kg.m-3]    Hustota vody 
- Prv = 2,903[1]     Prandtlovo číslo 
- ηv =  45,842 . 10-5[Pa.s]    Dynamická viskozita 
- W =  1 [m.s-1 ]    Rychlost vody 
 
Reynoldsovo číslo 
 
]1[062,41560Re
10842,45
06,9820194,01Re
Re
5
2
=
⋅
⋅⋅
=
⋅⋅
=
−
v
vv dW
η
ρ
[1]        (25) 
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Korekční součinitel na teplotu média a stěny  
 
 1=tC  
 
Korekční součinitel na tvar trubky  
 
(jen u prstencových potrubí), jinak 1=dC , 
 
Korekční koeficient na poměrnou délku trubek  
 
 pouze v případě, že 50<
d
l
, jinak 1=lC . 
 
 
 
Výpočet součinitele přestupu tepla při podélném obtékání teplosměnné plochy 
podle vzorce (24) 
 
 
]..[26,5941
903,2062,41560
0194,0
6605,0111023,0
Pr.Re....023,0
12
2
4,08,0
2
4,08,0
2
2
−−
=
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
=
KmW
d
CCC ldt
α
α
λ
α
[W.m-2.K-1] 
 
 
Součinitel přestupu tepla 
 
21
11
1
αα
+
=k [W.m-2.K-1]        (26) 
 
Kde 
- k – součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1] 
 
 42
]..[086,101
26,5941
1
836,102
1
1
12 −−
=
+
=
KmWk
k
 
 
Velikost teplosměnné plochy  
 
 
tSkP ∆= ..
  
Kde 
- k – součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1] 
- P – předaný tepelný výkon ze spalin [W] 
- S – velikost teplosměnné plochy[m2] 
-   ∆t - rozdíl teplot mezi teplotami na obou koncích výměníku tepla [ºC] 
 
][626,0
086,10158,110
7000
2mS
S
tk
PS
Stř
=
⋅
=
∆⋅
=
 [m2]        (27)
     
 
Celková délka  trubek výměníku 
 
 
Délka výměníku tepla zvolena  …..0,65 [m] 
 
ldS ⋅⋅= pi  
 
Kde 
- l – celková délka trubek výměníku [m] 
- S – velikost teplosměnné plochy[m2] 
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][06,9
022,0
626,0
ml
l
d
Sl
=
⋅
=
⋅
=
pi
pi
[m]         (28) 
 
 
Celkový počet trubek výměníku 
 
L
l
n =  
 
Kde 
- l – celková délka trubek výměníku [m] 
- L – délka výměníku[m] 
- n – počet trubek dlouhých 0,65[m] 
trubekn
n
1494,13
65,0
06,9
⇒=
=
        (29) 
 
Návrh průměru pro přívod a odvod topné vody 
 
VVV wSm ⋅⋅= ρ [kg.s-1]        (30) 
Kde 
- mV – hmotnostní množství vody [kg.s-1] 
- ρV – hustota vody[kg.m-3] 
- S – plocha [m2] 
- WV – rychlost vody v trubkách výměníku [m.s-1] 
][01,0
16,982
08353,04
4
4
2
md
d
w
md
dwdm
V
V
VV
V
V
VV
V
VV
=
⋅⋅
⋅
=
⋅⋅
⋅
=
⇒⋅
⋅
⋅=
pi
piρ
piρ
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Podle ČSN 13 1020 potrubí: 
 
 Vnější průměr  12,6 mm 
 Vnitřní průměr 10 mm 
 Jmenovitý tlak 4 MPa 
 
Návrh průměru pro přívod a odvod spalin 
 
SPSP wSV ⋅= [m3.s-1]         (31) 
][0455,0
10
0163,04
4
4
2
md
d
w
Vd
dwdV
SP
SP
SP
SP
SP
SPSP
SP
SP
=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
⇒⋅
⋅
=
pi
pi
pi
[m] 
 
Podle ČSN 13 1020 potrubí: 
 
 Vnější průměr  47 mm 
 Vnitřní průměr 45,5 mm 
 Jmenovitý tlak 4 MPa 
 
Dle výše uvedených výpočtů navrhuji výměník tepla spaliny- voda o celkové 
délce 0,65 m . Výměník bude mít celkem 14 trubek o vnějším průměru 0,022 m . 
Průměr potrubí pro přívod o odvod spalin bude 0,045 m, pro přívod a odvod topné 
vody 0,01m. 
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9. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ STUDIE 
 
9.1.1 Kogenerační jednotka bude pracovat pouze v otopném období 
 
Výpočet vyrobených KWh el. Energie v otopném období  
 
 
Celkem počítáme s 229 dny v otopném období což je 8 měsíců. 
 
240 ⋅⋅= PnQ eS [kWh]                                                                                             (32) 
 
Kde 
- no – počet dnů v otopném období, pro Ostravu 229 dnů 
- P – Průměrná elektrický příkon dle přílohy č. 2 [kWh] 
- QSe – spotřeba el. energie v otopném období 
][2,1099
242,0229
kWhQ
Q
eS
eS
=
⋅⋅=
 
 
Výpočet vyrobených KWh tepelné Energie v otopném období  
 
Dle kogenerační jednotky 1kWh vyrobené elektrické energie = 7kW tepla 
 
SeT QQ ⋅= 7 [kWh]         (33) 
 
Kde 
- QT – vyrobené teplo v otopném období [kWh] 
][4,7694
2,10997
kWhQ
Q
T
T
=
⋅=
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Spotřeba plynu v otopném období 
 
η
T
P
QQ = [kW]         (34) 
 
Kde 
- QP – odpovídající spotřeba plynu  [kWh] 
- η – účinnost plynového kotle = 95 [%] 
 
][41,7559
95,0
44,7181
kWQ
Q
P
P
=
=
 
 
Výpočet ceny el. energie v otopném období 
 
Ceny el. energie převzaty z [7]. Odpovídající distribuční sazba D01d. 
 
- cena za distribuci a obchod     …5 085 Kč/ 1 MWh 
- pevná sazba za obchod     …48 Kč/ měsíc 
- měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem 
       …14,40 Kč/ měsíc 
Za elektrickou energii celkem: 
 
][63,6088)2,1099085,5(8)40,1448( Kč=⋅+⋅+  
 
Výpočet ceny zemního plynu v otopném období 
 
229⋅








−
′
−
⋅=
eis
eis
MAXpl tt
ttQQ [kWh]       (35) 
Kde 
- Qpl – potřeba tepla v plynu v otopném období[kWh] 
- QMAX – skutečná spotřeba zemního plynu[kW] 
- tis – vnitřní výpočtová teplota = 22 [ºC] 
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- te – venkovní výpočtová teplota = -15 [ºC] 
- te
´
 - průměrná roční teplota = 4 [ºC] 
][02,16537
229)15(22
42244,148
kWhQ
Q
pl
pl
=
⋅





−−
−
⋅=
 
 
Ceny zemního plynu převzaty z [7].  
 
- součet cen za odebraný zemní plyn   …1,09349 Kč /kWh 
- součet stálých měsíčních poplatků    …269,22 Kč/měsíc 
 
Za zemní plyn celkem: 
 
][826,20236)09349,102,16537()822,269( Kč=⋅+⋅  
 
Náklady za zemní plyn a elektrickou energii celkem: 
 
Kč46,2632563,6088826,20236 =+  
 
 
 
9.1.2 Ekonomická efektivnost po instalaci kogenerační jednotky 
 
Elektrická energie dodaná z kogenerační jednotky za otopné období 
 
Elektrická energie dodaná kogenerační jednotkou za otopné období je totožná 
se spotřebovanou elektrickou energií v otopném období. Uvažujeme totiž, že 
kogenerační jednotka dodá veškerou elektrickou energii. 
EkgSe QQ =  
 
Tepelná energie dodaná kogenerační jednotkou 
 
Tkg
Ekg
Ekg
Tkg PP
QQ ⋅= [kWh]        (36) 
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Kde 
- QEkg – elektrická energie dodaná kogenerační jednotkou[kWh] 
- PEkg – elektrický výkon kogenerační jednotky[kWh] 
- PTkg  - tepelný výkon kogenerační jednotky[kWh]  
- QTkg – tepelná energie dodaná kogenerační jednotkou[kWh] 
][4,7694
7
1
2,1099
kWhQ
Q
Tkg
Tkg
=
⋅=
 
 
Spotřeba zemního plynu pro kogenerační jednotku 
 
C
EkgTkg
PLkg
QQQ
η
+
= [kW]        (37) 
 
Kde 
- ηC- celková účinnost kogenerační jednotky = 92[%] 
][26,9558
92,0
2,10994,7694
kWQ
Q
Plkg
PLkg
=
+
=
 
 
Potřeba energie v zemním plynu po instalaci kogenerační jednotky 
 
][82,88422,769402,16537 kWhQQ Tkgpl =−=−  
 
 Celková spotřeba zemního plynu po instalaci kogenerační jednotky 
 
][08,1840182,884226,9558 kWh=+  
 
Náklady za zemní plyn po instalaci kogenerační jednotky 
 
][16,22275)09349,108,18401()822,269( Kč=⋅+⋅  
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Úspora nákladů 
cena kogenerační jednotky   …2 500 [€] 
kurz Euro – Kč     …26,02 [Kč/€] 
cena kogenerační jednotky v Kč    …65 050 [Kč] 
úspora nákladů   …26 325,46 – 22 275,16 = 4077,3 [Kč] 
 
Hrubá návratnost 
 
let
nákladůúspora
jednotkycena 95,15
3,4077
65050
_
_
==  
 
 
Při zvolené kogenerační jednotce o výkonu 7 kW tepelné energie a 1 kW 
elektrické energie, nám vyšla úspora nákladů za otopné období 4 077,3Kč. Hrubá 
návratnost investice necelých 16 let. Jelikož je tato kogenerační jednotka 
předimenzovaná , můžeme použít kogenerační jednotky menších výkonů, u kterých 
bude hrubá návratnost značně menší.  
Pokud zvolíme kogenerační jednotku o výkonu 0,7 kW elektrické energie, 
hrubá návratnost vyjde cca 11 let viz příloha č. 5. Investice do jednotky o ještě 
menším výkonu , 0,5 kW elektrické energie , by měla návratnost cca 5 let viz příloha 
č. 6. 
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10. ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo pro daný typ rodinného domu navrhnout vhodnou 
kogenerační jednotku se Stirlingovým motorem a ekonomicky zhodnotit tuto 
investici. 
V úvodu práce jsem vysvětlil, co je to vlastně kogenerace. Popsal jsem 
výhody kogeneračních jednotek a požadované parametry domácí kogenerační 
jednotky. V další části je detailní rozbor funkce principu Stirlingova motoru . 
Pro návrh kogenerační jednotky jsem musel spočítat tepelné ztráty daného 
rodinného domu. Tento výpočet byl proveden dvěma způsoby, první dle ČSN 38 
3350, druhý způsob podle ČSN 06 0210. Tepelné ztráty vypočítané prvním 
způsobem, tedy dle normy ČSN 38 3350 vyšly 9 237,8 W, dle normy ČSN 06 0210  
5 135,4 W. Tyto výsledky jsem porovnal se skutečnou spotřebou tepla, která byla 
zjištěna dlouhodobým měřením a pozorováním. Srovnáním těchto tepelných ztrát a 
skutečné spotřeby tepla, která vyšla 6 510,5 W, jsem zjistil, že pro návrh kogenerační 
jednotky, budu vycházet z tepelných ztrát dle normy ČSN 06 0210. Těmto 
požadavkům nejlépe vyhovovala kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem 
firmy Whispergen . 
V další části práce jsem řešil návrh výměníku tepla, spaliny – voda , pro 
danou jednotku. Celková délka teplosměnné plochy je rozdělena do 14 trubek, kde 
trubky mají délku 0,65 m. 
V závěru práce jsem ekonomicky zhodnotil tuto studii. Porovnal jsem 
součastné náklady na nákup elektrické energie a tepla pro rodinný dům  a srovnal je 
s náklady po instalaci Stirlingova motoru. Celkové investiční náklady na kogenerační 
jednotku jsou při součastném kurzu Eura cca 65 000 Kč. Návratnost této investice 
vyšla necelých 16 let. Jelikož je tato hrubá návratnost docela velká, vzal jsem 
v úvahu instalaci menších jednotek o menším výkonu , kde hrubá návratnost vyšla u 
jednotky o výkonu 0,7 kW 11 let, u jednotky o výkonu 0,5 kW 5 let. Detailní 
výpočty jsou uvedeny v přílohách. 
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12. PŘÍLOHY 
 
Seznam příloh 
 
Příloha  
 
č.1          Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 
č.2          Spotřeba elektrické energie v rodinném domě 
č.3          Průběh spotřeby elektrické energie v rodinném domě v závislosti na teplotě 
č.4          Průběh teploty a tepelného příkonu tepla a TUV 
č.5 Ekonomická efektivnost při použití kogenerační jednotky instalovaného 
výkonu 0,7 kW. 
č.6 Ekonomická efektivnost při použití kogenerační jednotky instalovaného 
výkonu 0,5 kW. 
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Příloha č.1 
 
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev TUV v zadaném rodinném domě 
Topná sezona Mimo topné období 
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Příloha č.2 
 
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev TUV v zadaném rodinném domě 
Topná sezona Mimo topné období 
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Příloha č.3 
  
Průběh spotřeby elektrické energie v daném rodinném domě v závislosti na teplotě 
 
Průběh spotřeby elektrické energie v daném rodinném domě v 
závislosti na teplotě
y = -4,6416x + 230,36
R2 = 0,6011
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Příloha č.4 
 
Průběh teploty a trvání tepelného příkonu tepla a TUV 
 
Průběh teploty a trvání  tepelného příkonu tepla 
a TUV
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Příloha č.5 
Ekonomická efektivnost při použití kogenerační jednotky instalovaného výkonu 
0,7kW 
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Příloha č.6 
Ekonomická efektivnost při použití kogenerační jednotky instalovaného výkonu 
0,5kW 
 
 
